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:

Ημ/νία Έκδοσης : 15/09/2020

1:Αρ. Έκδοσης

Πελάτης

Διεύθυνση ΣΠΑΡΤΗΣ 46, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας : 08/09/2020

*ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Περιγραφή δείγματος : ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

30370645Κωδικός δείγματος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διεξαγωγή Αναλύσεων : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος ΚΑΝΟΝΙΚΗ:

Ημ/νία παραλαβής : 08/09/2020

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 08/09/2020

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 13/09/2020

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα
Όριο

Ανίχνευσης

- < 0.7mg/lΆζωτο Νιτρικών (NO3-N) LCK 339 0.2

- 0.13mg/lΆζωτο Νιτρωδών (NO2-N) ISO 6777:1984 0.003

- 4.9mg/lΆζωτο Αμμωνιακό (NH4-N) ΟΕ-7.0-52 0.01

- 7.2mg/lΆζωτο κατά Kjeldahl ISO 5663:1984 0.7

- 7.33mg/lΆζωτο Ολικό (N) Υπολογιστικά -

- 0.43mg/lΟλικά Φωσφορικά (P) ΟΕ-7.0-62 (UV) 0.005

- 9.5mg/l O2Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD) ΟΕ-7.0-41 2

- 21mg/l O2Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) ISO 15705:2002 3

- 6mg/lΛίπη και έλαια ΟΕ-7.0-90 1

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

Ο Υπεύθυνος

Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης

DVM, Χημικός MSc


